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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 5452/26/W

Zleceniodawca: Copernicus Torun Hotel *¥%%

ul. Bulwar Filadelfijski 11; 87-100 Torun

Badany obiekt: woda na ptywalniach

Probki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawetek, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokotu pobrania 3147/26

Miejsce pobierania: Kryta Plywalnia w ,, Copernicus Torun Hotel” w Toruniu.
Metoda pobierania: PN-EN 1SO 19458:2007 - A, PB 45- wydanie 2 z 30.12.2025 - A

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Data i godzina pobrania:

22.09.2026 godzina 11%°

Data i godzina dostarczenia: 22.09.2026 godzina 14%

Data rozpoczecia badan: 22.09.2026
Data zakonczenia badan: 24.09.2026

Nr prébki: 8136/26

Opis probki: woda z niecki basenu rekreacyjnego wewnetrznego
Temperatura pobranej prébki wody wg PN-T7/C- 04584% — 28,8°C #

Rodzaj badania/ WYNIK/ . cr 1) Wartosé
Lp. Metoda badawcza Jednostka REZULTAT? Niepewnosé parametryczna ¥
Escherichia coli
1. PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 A jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
Pseudomonas aeruginosa
2. PN-EN 1SO 16266:2009 A jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
Indeks nadmanganianowy 2
3. | PN-EN ISO 8467:2001 A | mgll0; 0.62 0.06 4
Nr prébki: 8137/26
Opis probki: woda z niecki brodzika
Temperatura pobranej prébki wody wg PN-T7/C- 04584% — 28,8°C #
Rodzaj badania/ WYNIK/ . 1) Warto$é
Lp. Metoda badawcza Jednostka REZULTAT? Niepewnos¢ parametryczna
Escherichia coli
1. PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 A jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
Pseudomonas aeruginosa
2. PN-EN 1SO 16266:2009 A jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
Indeks nadmanganianowy 2
3. | PN-EN ISO 8467:2001 A | mgll0; 055 0.05 4
Nr probki: 8138/26
Opis probki: woda z niecki wanny SPA Sumatra
Temperatura pobranej probki wody wg PN-T7/C- 04584 — 34,1°C #
Rodzaj badania/ WYNIK/ . 1) Wartosé
L.p. Metoda badawcza Jednostka REZULTAT? Niepewnos¢ parametryczna ¥
Escherichia coli
1. PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 A jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
Pseudomonas aeruginosa
2. PN-EN 1SO 16266:2009 A jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
Indeks nadmanganianowy 4
3. | PN-EN ISO 8467:2001 A | mglo, 1,37 0.13 4
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Wyniki badan mikrobiologicznych, przegladu dokonal i autoryzowal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartotd

Wyniki badan fizykochemicznych, przegladu dokonatl i autoryzowal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Starszy laborant: inz. Krzysztof Gotgbiewski

Data wystawienia sprawozdania: 24.09.2026

Objasnienia:
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Wyniki badan dotyczq wylgcznie badanych probek.

A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429;

N — metoda nieakredytowana

W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia
# - badania wykonane w miejscu pobrania probek

1) Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Jesli probki zostaly pobrane przez Laboratorium,
niepewnoS¢ wyniku pomiaru uwzglednia sktadowq zwiqzang z etapem pobierania probek.

W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnosé rozszerzona zostata oszacowana zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02.

2) Informacja o uzyskanym rezultacie badania, gdy rezultat badania znajduje si¢ ponizej dolnej lub powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego metody. Niepewnosé
podano, odpowiednio dla konkretnej wartosci, stanowigcej dolny lub gérny akredytowany zakres danej metody.

3) Wartosé parametryczna— zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach
(Dz. U.z 2015 . poz. 2016).

4)Podany wynik/rezultat stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzonej do ptywalni
(wynik utlenialnosci dla wody doplywajqcej — < 0,50 mg/l).

5)Nie dotyczy plywalni odkrytych.

Koniec sprawozdania
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